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Legenda
2 Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe
| Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Zestaw gniazd komputerowych PEL
—r——1——1—| W ramce p/t 5-krotnej, IP20
>\NAH 1\ - 2f - 2x gniazdo 230V
| 2f¥ok bl‘! - 2K - 2x gniazdo DATA
- 2L - 2x podwojne gniazdo logiczne RJ45
Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce p/t 5-krotnej, IP20
E Eg\Sf; - 3f - 3x gniazdo 230V
- TV - gniazdo RTV+2xSAT

- 2L - 2x podwojne gniazdo logiczne RJ45

EER ... |Rozdzielnica elektryczna
: Przycisk p.poz
UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, i i i i
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
2. Instalacje wykona¢ o IP20, a w sanitariatach zachowac IP44.
3. Instalacje podtynkowa wykona¢ przewodami p/t :
ee  o$wietlenia - YDYzo 3 x 1.5 mm?,
ee  gniazd wtykowych 230V - YDYZo 3x2,5 mm?,
o Stosowac przewody o izolacji 750V.
4. Zalaczanie o$wietlenia wytgcznikami miejscowymi.
5. Instalacje prowadzi¢:
o 30 cm od posadzki i sufitu,
ee  15cm od naroznikéw $cian i drzwi,
o zachowac¢ 10 cm odlegtosci od innych instalacji,
6. Osprzet montowac na wysokosci:
o 110 cm wytgczniki,
o 30 cm gniazda
o 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,
o 120 cm gniazda w tazienkach przy umywalkach.

7. W razie i $ci osprzet ¢ w ramkach off i potréjnych w uktadzie
pionowym.

8. W fazi wykonaé¢ miej; ia wyrd i zachowac strefy ochronne
oraz IP44.

9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.

10.Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
11.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

maatproject .o
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Legenda

Wiacznik pojedyriczy IP44

Oprawa os$wietleniowa LED PC OPAL
E IP65 840 / L-1200

Strumien $wietiny (Oprawa): 4209 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 5568 Im
N1 [Moc opraw: 36 ow

Wigcznik schodowy 1P20

<[ s

tacznik podwdjny IP20
Oprawa o$wietleniowa LED MICRO-PRM E 34

ietlen CIE: 96
Kod Flux CIE 4373919676
Wyposazenie: 4 x Modut LED LINEAR
1300Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1P44 840 600X600
Strumien $wietiny (Oprawa): 4914 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 5800 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 65 90 98 100 85
Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840

(Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa o$wietleniowa LED MICRO-PRM E 34
1P44 840 600X600

ﬁ\,/l Oprawa oswietlenia awaryjnego np. LVPO 3W SE AT CNBOP
t=1h
AW [Oprawa oswietienia awaryjnego np. LVPC 3W SE AT CNBOP
s t=1h
W3 |Oprawa oswietlenia awaryjnego np. AXNO 3W IP65 SE AT
CNBOP t=1h
prawa o$wietlenia awaryjnego np.
O Swietl j AXPO 3W IP65 SE AT

4 CNBOP t=1h

Strumien $wietiny (Oprawa): 3253 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3840 Im
Moc opraw: 28.0 W

EW1  |oprawa oswietienia wyjscia ewakuacyinego np. EXIT 1W IP65
[] |SEATCNBOPt=1h

600X600

Klasyfikacja oswietler CIE: 100 EW?2 |Oprawa oswietlenia wyjscia ewakuacyjnego np. EXIT DS 1W
Kod Flux CIE: 65 90 98 100 85 1 |IP65 SE AT CNBOP t=1h

Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840 EW 3 |Oprawa oswietlenia wyjscia ewakuacyjnego np. SK8 3,2W IP44
(Czynnik korekcyjny 1.000). === SE AT CNBOP t=1h

Oprawa oswietleniowa LEDPLX E 34 1P44 840 EW4  |oprawa oswietlenia wyjscia ewakuacyinego np. EXIT 3W IP65

E SE AT/TR CNBOP t=1h

R |, |Rozdzielnica elektryczna

A ) A
AAAAAA / WV Vi \)\)\)\)\)\)\é Strumien $wietiny (Oprawa): 4780 Im
A3 Strumien $wietiny (Lampy): 5800 Im
Moc opraw: 40.0 W
[F3.02/Rg] I CRﬁ . Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
(F3.02/RG] Kod Flux CIE: 48 79 96 100 82
A3 A3 A3 Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840

F3 02/RG| (Czynnik korekcyjny 1.000).

UWAGI

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania technologiczne i urzadzenia
musza posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normani.
2. Instalacje wykonat o IP20, a w sanitariatach zachowat IP44.

Oprawa o$wietleniowa LED PLX E 34 IP44 840
600X600

Strumien $wietiny (Oprawa): 3165 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 3840 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 79 96 100 82

Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa oswietleniowa LED PLX E 34 IP20/44 840
Strumien $wietiny (Oprawa): 2826 Im

Strumien swietiny (Lampy): 3720 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 88 99 100 76

Wyposazenie: 1 x LED

AW1
SALA DLA DZIECI

0.10
52,98?\

ox

A
N

Oprawa oswietleniowa LED 1300LM IP44 840 11W

3 02/R
a4
AW1

3. Instalacie wykonat pit:
e oswietlenia - YDYZ0 3 x 1.5 mm2,
e gniazd wtykowych 230V - YDYz0 3x2,5 mm?,
e Stosowac przewody o izolacji 750V.
4. Zalaczanie o$wietlenia wylacznikami miejscowymi.
5. Instalacje prowadzic:
30 om od posadzki i sufitu,
15 om od naroznikow Scian i drzwi,
zachowat 10 cm odleglosci od innych instalacji,
6. Osprzet montowat na wysokosci:
e 110 cm wylaczniki,
e 30 cm gniazda
e 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,
s 120 cm gniazda w fazienkach przy umywalkach.
7. W razie koniecznosci osprzet montowaé w ramkach podwdjnych i potréjnych w ukladzie
pionowym.
8. W tazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze i zachowac strefy ochronne
oraz IP44.
9. Montaz instalacji oraz urzadzen elekirycznych wykonaé w koordynacii z pozostalymi
branzami.
10.Czgs¢ opisowa projektu stanowi integrainy element dokumentacii
11.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
12.Wentylatory w toaletach sprzezy¢ z obwodami oéwietlenia w tych pomieszczeniach

) —
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Drut FeZn @8 - nalezy wykona¢
jako izolowany drut FeZn utozony
w rurce pod zewnetrzng oktadzing
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Legenda

Uziom otokowy FeZn 30x4

Zwody poziome FeZn fi 8mm

Przewody odprowadzajace ulozone w rurce ochronnej w warstwie
acieplenia budynku

/

Ziacze kontrolne w poziomie kostki na opasce budynku

"Zwody poziome niskie na dachu wykonac drutem stalowym ocynkowanym FeZnegmm
mocowanym za pomoca typowych uchwytow do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,5m).
Ze zwodami laczy¢ wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe
opierzenia, itp.).
rzewody odprowadzajace stanowi drut FeZn @8mm ukladany w rurce ochronnej

grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku
Drutem FeZn @8mm wykona zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad géma powierzchnia
chronionego obiektu np.komin
Przewody odprowadzajace laczy¢ z pokryciem dachu za pomoca zaciskow systemowych, az
uziemieniem poprzez zlacza kontrolne.
Instalacie wykona zgodnie 2 wieloarkuszowa norma: PN-EN 62305
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny speinic wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia piorunochronneg (LPS)"
Poiykonani nsalaci odgromowe] wykonat melrke instalal plonrnoctonne) zawiersiaca
min. TSt opl ochrony zewnetranl | wewnetrzne,opl | schemat urzedzenia

lokalizacje obiektu late wykonania obiektu | instalacji
odgromou),dane wykonavcy.

N oo & o ©

.m

AAAAAA

NAAAAN 6

©

Uslom wykorat [ako olokowy wykonany plaskowrikiem Fezn 30t ukladanym w zemi nia
glebokosci 70 cm i minimum 1 m od budyn!

Z uziemienia nalezy wykonat wypusty uzvem\a]qce o wszystich 2lezy budyrku, tabllc
licznikowych oraz kotiowni itp.. Nalezy wykona giéwna szyne wyréwnawcza w
Worowadzania mediow do bk, 2 szyna GSW o2yt vezyatkie metalows ineialacie
‘wehodzace do budynku (rury wodociagowe, gazowe, itp.). Szyny mocowa za pomoc
uchwytéw na Scianie.
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Drut FeZn @8 - nalezy wykonaé
jako izolowany drut FeZn utozony
w rurce pod zewnetrzng oktadzing

10.W fazienkach / pomieszczeniach  prysznicem wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze
taczac 20 soba dostepne prewodzace czesal obce przewodem LgYzo 1x6mm uizonym pod
tynkiem.

11.Z uziemienia nalezy wykonaé wypusty uziemiajgce do wszystkich ziaczy budynku, tablic
licznikowych oraz kottowni itp.. NaleZy wykona¢ giéwna szyne wyréwnawcza w miejscu
‘wprowadzania mediéw do budynku. Z szyna GSW polaczyé wszystkie metalowe instalacie
wehodzace do budynku (rury wodociagowe, gazowe, itp.). Szyny mocowac za pomoca
uchwytéw na Scianie.

12.Wszelkie polaczenia wykonat jako spawane o diugosci min.5 cm. Miejsca spawéw
zakonserwowat przed Korozja.

13.Rezystancja uziemienia R<10Q dla celow ochrony odgromowej.

14.Instalacje wykonac zgodnie z norma PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa”

Uwagal
Instalacje odgromowa nalezy skoordynowat na budowie na etapie projektu wykonawczego.
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Legenda

Uziom otokowy FeZn 30x4

Zwody poziome FeZn fi mm

Przewody odprowadzajace ulozone w rurce ochronnej w warstwie
ocieplenia budynku

Ziacze kontrolne w poziomie kostki na opasce budynku

w 2 5 4 5 6 7 8 9 O 1. Zwody poziome niskie na dachu wykonac drutem stalowym ocynkowanym FeZna8mm
mocowanym za pomoca typowych uchwytow do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,5m).
Ze zwodami laczy¢ wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe

opierzenia, itp.).

2. Przewody odprowadzajace stanowi drut FeZn @8mm ukladany w rurce ochronnej
grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku.

3. Drutem FeZn @8mm wykonac zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad géma powierzchnia
chronionego obiektu np.komin

4. Przewody odprowadzajace taczy¢ z pokryciem dachu za pomoca zaciskéw systemowych, a z
uziemieniem poprzez zlgcza kontrolne.

5. Instalacie wykonat zgodnie z wieloarkuszowa norma; PN-EN 62305

Drut FeZn - nalezy wykonac 6. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny speiié. wymagania wieloarkuszowej
2 196 t Fe 98 - nalezy a normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia piorunochronneg (LPS)"

i I 7 7. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonac metryke instalacji pmrunochmnne} zawierajaca
244 244 244 244 244 244 944 | Jakojzolowanydryt FeZn ujozony %\ i OG0 ooy ZoWnGzne) | ieunelen o sttt uzadzo
lizacje obiektu jate wykonania i |nstalacp

W TUrge pod zewnetrzng o ZIng odgmmowej dane \‘N;konawcy

& Uzom wykonat jako otokowy wykonany plaskowrikiem FeZn 30<4 ukladanym w ziemi nia
budyni

glebokosci 70 cm i minimum 1 m od
\ 9. Z uziemienia nalezy wykonac wypusty uz\em\a]qce Jdo wszystich ziozy budyniu, tabic
licznikowych oraz kotiowni itp... NaleZy wykonac gi6wna szyne wyrownawcza w miejsct
worowadzania mediow do budynku. 2 szyna GSW pofatzyt wezysikla metalows nstaiacie
wehodzaos do budynku(ury wodociagowe. gazows, ). Szymy mocowse za pamoc
uchwytow na Scianie.
10.W fazienkach / pomieszczeniach z prysznicem wykonaé miejscowe polaczenia wyrownawcze
laczo zo soba dostepne przewodzace czgsl obce przewodem LgYZo xGmm iozonym pod

rura spystowa rura spustowa 1. ‘Z"K I ke d kich ztaczy budynku, tabli
tytan-gynk f125mm rynna tytan-cynk f150mm tytan-cynk f125mm Toomkomyeh oras. Kotoum 0. KA1y wykonat glons Sy wytowremnsss w G

wprowadzania mediow do budynku. Z szyna GSW polaczyé wszystkie metalowe instalacje
wehodzace do budynku (rury wodociagowe, gazowe, itp.). Szyny mocowat za pomoca

7 v 7 uchwylow na Scianie.
F F 12.Wszelkie polaczenia wykonaé jako spawane o diugosci min.5 cm. Miejsca spawow
yA f zakonserwowat przed korozja.

-T—% 13.Rezystancja uziemienia R<100 dla celow ochrony odgromow
T T T T T T T O T T T T T T T T R T T T L T T T T T T T T T T T T LT T T T T OTTTTTTTTTTTTTTTLT T}

e
14.InSi2iacis wykonat zgodni 2 norma PNLEN 62302008 "Ochmona odgromova*

Uwagal
Instalacje odgromowa nalezy skoordynowat na budowie na etapie projektu wykonawczego.
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INWESTYCJA: BUDOWA GMINNEGO ZtOBKA MODULOWEGO
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@ yia \ @ ADRES BUDOWY:| ul. Konowa 1 Malczyce, dz. nr ewid. 493/5 i

/ , \\ INWESTOR: é?nam/g obreb Malczyce
rura spustowa rynna tytan-cynk f150mm 5 p rura spustowa ADRES: ul. Trougutto yICS 55-320 Malczyce
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1x TT-113 C
MULTIBAS - all
Ilin one
SWK-9216
230v =
1V/0C/2,25A

Szafka telekomunikacyjna

UWAGA: ROZBUDOWA SYSTEMU ZGODNIE Z POTRZEBAMI INWESTORA

RTV+2¥SAT

UWAGA !

Poprawnos¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania
wysokiej klasy materiatéw i urzqdzer oraz przy zachowaniu standardéw dobrych praktyk i nalezytej
starannosci wykonania cafosci instalacji.

Ze wzgledu znaczne przebiegi kablowe oraz duzq ilos¢ potqczeri nalezy stosowaé przewody i ztgcza o
podwyzszonych parametrach przewodzqcych i styku, malych stratach oraz wykona¢ wszelkie pofqczenia
stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Okablowanie nalezy prowadzié w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczen telekomunikacyjnych
lub szafek teletechnicznych do szachtow kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w
mieszkaniach uktada¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1x$wiattowdd, 2x U/UTP,
2x przewbd TV wg. schematu) storowac rury o ér. min. 20 mm. Kazdy odrgbny zestaw uzytkownika winien
by¢ prowadzony w odrebnej rurze.

Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrci¢ szczegdlng uwage,
by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegat bezpiecznych promieni gigcia kabli
skretkowych i swiatfowodowych oraz koncentrycznych, wartosci promieni gigcia kabli mozna znalez¢ w
specyfikacji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszq zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajqcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemi¢. Instalacje objg¢ ochrongprzeciwprzepieciowg.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o:
przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprqdowych nalezy prowadzic w korytach dla nich
przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne requlacije.

Nalezy zwrdci¢ szczeqbing uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania zfqcz. Zlqcza typu F nalezy zaciskaé
wylqcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych —ztqcza zaciskane innymi narzedziami eliminujq ich
uzycie! Starannie dokreci¢ zlgcza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie niewykorzystane wyjscia
nalezy obciqzy¢ rezystorem 75Q (zlgcze o o0zn.R-75) - w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,
przeciwdziataniu wnikania zaklécen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnalu w gniezdzie abonenckim winien sig
zawierat w przedziale 48-74 dBuV.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowiqzujqcymi przepisami,
przestrzegajqc przepisow BHP.

Przystgpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wytqcznie
w oparciu o projekty wykonawcze instalaciji elektrycznych.
Szczegblowe rozwiqzania wszelkich instalacji bedq stanowi¢
zakres projektéw wykonawczych. Rozwigzania te musza byé
zgodne z zasadami niniejszego Projektu, ustaleniami Kontraktu
na realizacje budynku, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
technicznymi zamawiajgcego oraz normami wprowadzonymi do
obowiqzkowego stosowania Iub podanymi w projekcie jako
podstawa opracowania.

Na etapie wykonywania Projektdw Wykonawczych nalezy

sprawdzi¢ wszystkie bilanse mocy oraz przeprowadzi¢ kompletnq

koordynacje miedzybranzowa. Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ ===
dobory urzqdzen dobranych w projekcie budowlanym. e

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem

maatproject .o

Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny

. . . e . P . INWESTYCJA:
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiqzujqcymi W MIEJSCONOSCI MALCZYCE

BUDOWA GMINNEGO ZtOBKA MODULOWEGO

przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego

ADRES BUDOWY: | ul. Konowa 1 Malczyce, dz. nr ewid. 493/5 i

stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w INWESTOR: 493/6 obreb Malczyce
e . Gmina Malczyce
Projekcie. ADRES: dlrauguita 15, 55-320 Malczyce
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: | mgr inz. Alina Franciszka Krdl
WKP /0205 /POOE /16
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Ryszard Dolczewski
629/84 /Lo, 347/82/Lo
OPRACOWAL: Przemysfaw Krél
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UWAGA !!! Poprawność działania zaprojektowanej instalacji może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania  działania zaprojektowanej instalacji może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania działania zaprojektowanej instalacji może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania  zaprojektowanej instalacji może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania zaprojektowanej instalacji może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania  instalacji może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania instalacji może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania  może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania może być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania  być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania być zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania  zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania  tylko w przypadku zastosowania tylko w przypadku zastosowania  w przypadku zastosowania w przypadku zastosowania  przypadku zastosowania przypadku zastosowania  zastosowania zastosowania wysokiej klasy materiałów i urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  klasy materiałów i urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej klasy materiałów i urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  materiałów i urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej materiałów i urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  i urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej i urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej urządzeń oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej oraz przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej zachowaniu standardów dobrych praktyk i należytej  standardów dobrych praktyk i należytej standardów dobrych praktyk i należytej  dobrych praktyk i należytej dobrych praktyk i należytej  praktyk i należytej praktyk i należytej  i należytej i należytej  należytej należytej staranności wykonania całości instalacji. Ze względu znaczne przebiegi kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  względu znaczne przebiegi kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o względu znaczne przebiegi kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  znaczne przebiegi kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o znaczne przebiegi kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  przebiegi kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o przebiegi kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o kablowe oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o oraz dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o dużą ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o ilość połączeń należy stosować przewody i złącza o  połączeń należy stosować przewody i złącza o połączeń należy stosować przewody i złącza o  należy stosować przewody i złącza o należy stosować przewody i złącza o  stosować przewody i złącza o stosować przewody i złącza o  przewody i złącza o przewody i złącza o  i złącza o i złącza o  złącza o złącza o  o o podwyższonych parametrach przewodzących i styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia  parametrach przewodzących i styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia parametrach przewodzących i styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia  przewodzących i styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia przewodzących i styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia  i styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia i styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia  styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia styku, małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia  małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia małych stratach oraz wykonać wszelkie połączenia  stratach oraz wykonać wszelkie połączenia stratach oraz wykonać wszelkie połączenia  oraz wykonać wszelkie połączenia oraz wykonać wszelkie połączenia  wykonać wszelkie połączenia wykonać wszelkie połączenia  wszelkie połączenia wszelkie połączenia  połączenia połączenia stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi.  Okablowanie należy prowadzić w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  należy prowadzić w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych należy prowadzić w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  prowadzić w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych prowadzić w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych dedykowanych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych trasach kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych kablowych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  od pomieszczeń telekomunikacyjnych od pomieszczeń telekomunikacyjnych  pomieszczeń telekomunikacyjnych pomieszczeń telekomunikacyjnych  telekomunikacyjnych telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w  szafek teletechnicznych do szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w szafek teletechnicznych do szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w  teletechnicznych do szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w teletechnicznych do szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w  do szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w do szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w  szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w szachtów kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w  kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w kablowych. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w  Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w  poziome na klatkach schodowych i w poziome na klatkach schodowych i w  na klatkach schodowych i w na klatkach schodowych i w  klatkach schodowych i w klatkach schodowych i w  schodowych i w schodowych i w  i w i w  w w mieszkaniach układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, układać w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, tynkiem. Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, Dla jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, jednego zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP, zestawu (1xświatłowód, 2x U/UTP,  (1xświatłowód, 2x U/UTP, (1xświatłowód, 2x U/UTP,  2x U/UTP, 2x U/UTP,  U/UTP, U/UTP, 2x przewód TV wg. schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  przewód TV wg. schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien przewód TV wg. schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  TV wg. schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien TV wg. schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  wg. schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien wg. schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien schematu) storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien storowac rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien rury o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien o śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien śr. min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien min. 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien 20 mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien mm. Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  Każdy odrębny zestaw użytkownika winien Każdy odrębny zestaw użytkownika winien  odrębny zestaw użytkownika winien odrębny zestaw użytkownika winien  zestaw użytkownika winien zestaw użytkownika winien  użytkownika winien użytkownika winien  winien winien być prowadzony w odrębnej rurze.  Wszystkie kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,   byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, byc obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, opisane. Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, Instalator musi zwrócić szczególną uwagę,  musi zwrócić szczególną uwagę, musi zwrócić szczególną uwagę,  zwrócić szczególną uwagę, zwrócić szczególną uwagę,  szczególną uwagę, szczególną uwagę,  uwagę, uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli  bezpiecznych promieni gięcia kabli bezpiecznych promieni gięcia kabli  promieni gięcia kabli promieni gięcia kabli  gięcia kabli gięcia kabli  kabli kabli skrętkowych i światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w  i światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w i światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w  światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w światłowodowych oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w  oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w oraz koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w  koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w  wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w  promieni gięcia kabli można znaleźć w promieni gięcia kabli można znaleźć w  gięcia kabli można znaleźć w gięcia kabli można znaleźć w  kabli można znaleźć w kabli można znaleźć w  można znaleźć w można znaleźć w  znaleźć w znaleźć w  w w specyfikacji technicznej danego kabla. Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed  muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed   zostać uziemione. W celu ochrony przed  zostać uziemione. W celu ochrony przed   uziemione. W celu ochrony przed  uziemione. W celu ochrony przed   W celu ochrony przed  W celu ochrony przed   celu ochrony przed  celu ochrony przed   ochrony przed  ochrony przed   przed  przed  niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać  dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać  wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać  szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać  dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać  oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać  pomieszczenia teletechniczne powinny zostać pomieszczenia teletechniczne powinny zostać  teletechniczne powinny zostać teletechniczne powinny zostać  powinny zostać powinny zostać  zostać zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić. Instalacje objąć ochronąprzeciwprzepięciową. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o:  trasy kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: trasy kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o:  kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: kabli projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o:  projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: projektowanych instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o:  instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o:  powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o:  być opisane. Opis powinien zawierać dane o: być opisane. Opis powinien zawierać dane o:  opisane. Opis powinien zawierać dane o: opisane. Opis powinien zawierać dane o:  Opis powinien zawierać dane o: Opis powinien zawierać dane o:  powinien zawierać dane o: powinien zawierać dane o:  zawierać dane o: zawierać dane o:  dane o: dane o:  o: o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji. W trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich  trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich trasach koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich  koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich koryt kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich  kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich kablowych kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich  kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich kable instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich  instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich instalacji słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich  słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich słaboprądowych należy prowadzić w korytach dla nich  należy prowadzić w korytach dla nich należy prowadzić w korytach dla nich  prowadzić w korytach dla nich prowadzić w korytach dla nich  w korytach dla nich w korytach dla nich  korytach dla nich korytach dla nich  dla nich dla nich  nich nich przeznaczonych. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne regulacje. Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać  złącz. Złącza typu F należy zaciskać złącz. Złącza typu F należy zaciskać  Złącza typu F należy zaciskać Złącza typu F należy zaciskać  typu F należy zaciskać typu F należy zaciskać  F należy zaciskać F należy zaciskać  należy zaciskać należy zaciskać  zaciskać zaciskać wyłącznie przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich użyciu narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich narzędzi do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich do tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich tego przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich przeznaczonych -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich -złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  zaciskane innymi narzędziami eliminują ich zaciskane innymi narzędziami eliminują ich  innymi narzędziami eliminują ich innymi narzędziami eliminują ich  narzędziami eliminują ich narzędziami eliminują ich  eliminują ich eliminują ich  ich ich użycie! Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia  Wszystkie niewykorzystane wyjścia Wszystkie niewykorzystane wyjścia  niewykorzystane wyjścia niewykorzystane wyjścia  wyjścia wyjścia należy obciążyć rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  obciążyć rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, obciążyć rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, rezystorem 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, 75Ω (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, (złącze o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, o ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, ozn.R-75) · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  · w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,  zachowania impedancji falowej w sieci TV, zachowania impedancji falowej w sieci TV,  impedancji falowej w sieci TV, impedancji falowej w sieci TV,  falowej w sieci TV, falowej w sieci TV,  w sieci TV, w sieci TV,  sieci TV, sieci TV,  TV, TV, przeciwdziałaniu wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się  wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się  zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się  i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się  powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się  odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się  Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się  sygnału w gnieździe abonenckim winien się sygnału w gnieździe abonenckim winien się  w gnieździe abonenckim winien się w gnieździe abonenckim winien się  gnieździe abonenckim winien się gnieździe abonenckim winien się  abonenckim winien się abonenckim winien się  winien się winien się  się się zawierać w przedziale 48-74 dBμV. V. Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami, zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami,  z normami oraz obowiązującymi przepisami, z normami oraz obowiązującymi przepisami,  normami oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami,  oraz obowiązującymi przepisami, oraz obowiązującymi przepisami,  obowiązującymi przepisami, obowiązującymi przepisami,  przepisami, przepisami, przestrzegając przepisów BHP.
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