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ORG.271.2.3.2020.AC

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ — 1-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ORG.271.2.2020 Budowa Swietlicy wiejskiej w
Rusku

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia informujemy:

Pytanie 1

W zwigzku z brakiem na rynku drewna klasy C30 i C27 nie jestesmy w stanie wykonaé z
niego konstrukcji dachu budynku $wietlic Rusko i Mazurowice. Zgodnie z obowigzujacg
zharmonizowang normg PN-EN 14081-1:2016-03 drewno konstrukcyjne musi  byé
oznakowane znakiem CE. Norma PN-D-94021 przewiduje trzy klasy sortownicze, wedtug
ktorych klasyfikuje sie drewno konstrukcyjne. Zgodnie z tabelg NA.2 z PN-EN 1995-1-1,
porownujaca klasy sortownicze z klasami wytrzymatosciowymi drewna konstrukcyjnego,
niemozliwym jest wysortowanie drewna klasy C30 i C27. W zZwigzku z powyzszym nie
jesteSmy w stanie wykonaé¢ konstrukcji z podanej w projekcie kiasy drewna. Wobec
powyzszego prosimy o akceptacje drewna konstrukcyjnego klasy C30 na drewno klasy C24.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 2
Prosze o zestawienie stolarki drzwiowe; i okiennej.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy zamieszcza zestawienie na stronie internetowe;.

Pytanie 2
Prosze o zataczenie przedmiaréw w formie ath.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanieb - dot. systemu BMS
Prosze okresli¢ czy system sterowaé ma tylko oswietleniem.
ODPOWIEDZ: Zadaniem automatyki BMS bedzie integrowanie instalacji wystepujacych na
obiekcie. W ramach systemu BMS prowadzony bedzie:
- Monitoring oraz regulacja uktadéw cieplnych
- ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej
- monitoring oraz regulacja central wentylacyjnych
Pomiar oraz bilans zuzycia energii (energia elektryczna, woda, ciepto)
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Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
W ramach systemu BMS przewiduje sie montaz nastepujgcych urzadzen :
- Czujniki temperatury wewnetrznej wraz ze stacjg pogodowa
- Sterownik oswietlenia zewnetrznego

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng
czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami zamawiajacy informuje, iz nie przedtuza
terminu sktadania ofert. Ustalenia dotyczgce miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez
zmian
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